
Tipologia Impianti Modello Ubicazione Energia Note

A/B KILL hhhh via/piazza Nr.P.L. Area m
2

Compito Em(lx) Teorico Perdite Totali kWh(anno)

Zona Industriale

Apparecchi in classe B stradale

QST 150W h.8m i=35m B < 3 18,7 Località Lagarine 13 2800 ME4b 14 2,15 4% 2,2 7323 1 notte - 1/2 notte

Centro storico

Apparecchi in classe E globo opalino 

FLC 1x20W B < 3 35,0 Piazza Municipio 12 1840 S3 2 0,3 4% 0,3 1289

Villaggio

Apparecchi in classe B artistico

HME 80W h.5m i=16m alternati B < 3 36,0

via Bonvecchio

via C.Dalsasso

via Degasperi

via Del Villaggio 48 8683 CE4 6 4,32 5% 4,5 18738

by-pass regolatore

obsoleto

Centro storico

apparecchi in classe B storici

HME 80W h. 5m i=13m B < 3 36,4

piazza 

20 2654 CE4 8 1,8 4% 1,9 7733

by-pass regolatore

obsoleto

Zona Industriale

Apparecchi in classe B stradale

QST 150W h.8m i=35m B < 3 29,8 Località Asola 14 3124 ME3a 8 2,31 4% 2,4 7459

Centro storico

apparecchi in classe B storici

HME 80W h. 5m i=13m B < 3 43,3

via Moschen

S.Valentino

ecc.

60 6704 CE4 8 5,4 4% 5,6 23200

by-pass regolatore

obsoleto

Periferia

Apparecchi in classe B stradale

HME 80W h.9m i=28m B < 3 48,1

Strada 

delle Pianezze 17 3448 ME4b 4 1,53 5% 1,6 6636 1 notte  

Mentrate

apparecchi in classe B storici

HME 80W h. 5m i=15m B < 3 50,3 Strada del parco 8 768 CE4 8 0,72 4% 0,7 3093 1 notte  

Accesso da Strigno

Apparecchi in classe B artistico

HME 80W h.5m i=22m B < 3 50,9 via delle Sojane 10 1278 ME4b 6 0,9 5% 0,9 3904

by-pass regolatore

obsoleto

Centro storico

Apparecchi in classe B stradale

HME 2x125W h.8m i=32m B < 3 55,2 via VX Agosto 8 4200 CE4 4 2,16 4% 2,2 9280

by-pass regolatore

obsoleto

Mentrate

Apparecchi in classe B stradale

HME 80W h.9m i=28m B < 3 55,3

Strada 

delle Pianezze 24 4196 ME4b 4 2,16 4% 2,2 9280 1 notte  

Parco urbano

Apparecchi in classe E globo opalino 

HME1x80W B < 3 57,7

Parcheggio 

cimitero

parco urbano 19 6422 2 1,71 5% 1,8 7417

by-pass regolatore

obsoleto

Periferia

Apparecchi in classe B stradale

HME 80W h.9m i=28m B < 3 66,1

Strada

delle Castellare 19 2779 ME4b 4 1,71 4% 1,8 7347 1 notte  

Centro storico

Apparecchi in classe A stradali

HME 1x150W h.9m i=24 A < 3 72,4 Piazzale VVF 10 1657 S3 4 1,65 4% 1,7 4797

Centro storico

Apparecchi in classe B stradale

HME 80W h.8m i=28m B < 3 79,5 via Poltacchini 9 1752 CE4 2,5 0,81 4% 0,8 3480

by-pass regolatore

obsoleto

Periferia

Apparecchi in classe B stradale

HME 80W h.9m i=35m B < 3 91,7 via dei Maseri 7 1476 S3 2 0,63 4% 0,7 2707

by-pass regolatore

obsoleto

Accesso

da Castelnuovo

Apparecchi in classe B stradale

HME 2x125W h.8m i=32m B < 3 99,9 via VX Agosto 14 4104 ME4b 4 3,78 5% 4,0 16396

by-pass regolatore

obsoleto

Accesso da Strigno

Apparecchi in classe B stradale

HME 2x125W h.8m i=32m B < 3 104,8 via VX Agosto 23 6424 ME4b 4 6,21 6,5 26936

by-pass regolatore

obsoleto

Periferia

Apparecchi in classe B stradale

HME 80W h.9m i=28m B < 3 118,9 Via dei Rovari 10 1641 S3 2 0,9 5% 0,9 3904 1 notte  

Accesso da Carzano

Apparecchi in classe B stradale

HME 2x125W h.8m i=32m B < 3 129,8 via Donzelli 14 3127 CE4 4 3,78 4% 3,9 16240

by-pass regolatore

obsoleto

Accesso da Strigno

Apparecchi in classe E globi 

schermati B < 3 148,2 via dei Salesai 7 922 ME4b 2 0,63 5% 0,7 2733

by-pass regolatore

obsoleto

totale 68,0 366 69999 47,577 189.891

PRIC COMUNE DI SCURELLE (TN) - ELABORATO DI SINTESI

Parametri Geometria Analisi kW


